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Повестка дня:
О внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 22 ноября 2022 № 136-э «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое присоединение 
заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

Чеченской Республики»

Рассмотрели:
Предложение Салгириева Э.Р. - начальника отдела регулирования и контроля 

тарифов на электрическую энергию о внесении изменений в решение Правления 
Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 22 ноября 2022 
№ 136-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за 
технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Чеченской Республики».



Выступили:
Сангариев Н.А., Салгириев Э.Р., Ибрагимов Р.Ш., Юсупов Л.А., Хажалиев У.С.
Сангариев Н.А.: Довел до сведения присутствующих, что от АО 

«Чеченэнерго» поступило обращение об установлении стандартизированных 
тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям АО 
«Чеченэнерго» энергопринимающих устройств заявителей в рамках 
технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства Гелдагенского 
водозабора МУП «Управления водопроводного-канализационного хозяйства 
Курчалоевского муниципального района и ООО «Империя», а также 
соответствующие расчеты и материалы.

Комитетом проведена экспертиза для определения экономически 
обоснованных расходов АО «Чеченэнерго», необходимых на покрытие расходов в 
рамках реализаций мероприятий по технологическому присоединению к 
электрическим сетям АО «Чеченэнерго» энергопринимающих устройств Заявителей.

В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопроса установления 
размера платы, Комитетом проводились согласительные совещания с АО 
«Чеченэнерго».

По 1-му вопросу слушали доклад Салгириева Э.Р.
Салгириев Э.Р.: Отметил, что в Решении № 136-э, для целей ТП объектов 

электросетевого хозяйства Гелдагенского водозабора МУП «Управления 
водопроводного-канализационного хозяйства Курчалоевского муниципального 
района и ООО «Империя», отсутствуют стандартизированные тарифные ставки на 
покрытие расходов, связанных со строительством ВЛ 10 кВ и средств коммерческого 
учета э/энергии на уровне напряжения 10 кВ.

Согласно Методическим указаниям, в случае если стандартизированные 
тарифные ставки для определения расходов на выполнение отдельных мероприятий 
по строительству объектов "последней мили" не устанавливались на период, в 
котором устанавливается плата, стоимость строительства указанных объектов 
определяются сметой, выполненной с применением сметных нормативов.

АО «Чеченэнерго» представлены следующие материалы и расчеты:
- заявка на ТП ЭПУ за технологическое присоединение к электрическим сетям 

АО «Чеченэнерго» энергопринимающих устройств Гелдагенского водозабора МУП 
«Управления водопроводного-канализационного хозяйства Курчалоевского 
муниципального района:

- Технические условия;
- калькуляция затрат;
- расчет ставки за ТП;
- сводный и локально-сметные расчеты;
- коммерческие предложения поставщиков оборудования и др.
Технические характеристики ЭПУ Заявителя:
Максимальная мощность присоединяемых ЭПУ - 1762 кВт.
Количество точек присоединения - 1.
Уровень напряжения в точке присоединения - 10 кВ.
Представленные материалы включают расходы на выполнение мероприятий 

«последней мили», связанных со строительством ВЛ 10 кВ, протяженностью — 8,0 км,
Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам, суммарные расходы, 

связанных со строительством ВЛ 10 кВ составляют - 3 277,33 тыс.руб. (без НДС).



1. Расчет ставки АО «Чеченэнерго» произведен на основании выданных ТУ. 
Информация об использовании объекта-аналога при расчете расходов АО не 
представлена. Также не представлена информация о фактических затратах на 
строительство аналогичных объектов капитального строительства, в связи с чем, 
расчеты произведены на основании федеральных сметных нормативов, 
утвержденных Минстроем России. Расчеты произведены по состоянию цен на 1 кв. 
2023 года, с использованием индексов изменения сметной стоимости на СМР, 
Оборудования, материалы и др., утвержденных также Минстрой России.

По итогам проведенного обоснования и представленных материалов, 
экспертом Комитета на представленные расчеты были указаны следующие 
замечания, которые были направлены в адрес Общества для устранения, в частности:

1. Согласно Техническим условиям и представленных расчетов, 
ориентировочная протяженность проектируемой ВЛ 10 кВ составляет - 8,0 км. 
Заявленное количество опор в ЛСР, приходящееся на ВЛ с учетом подножек - 220 шт. 
(тип: СВ 110-5). Однако, в представленных материалах отсутствуют обоснования по 
расчету необходимого количества и типа опор.

Необоснованное завышение количества опор в проектируемой ВЛ 10 кВ 
приводит также к увеличению расходов на материалы (конструкции) и иных затрат 
(погрузо-разгрузочные работы, перевозка грузов, траверсы, заземлители и др.), 
учтенные в расчетах пропорционально количеству опор, и сопутствующих 
строительно-монтажных работ.

2. В ЛСР стоимости строительства ВЛ применен повышающий коэффициент 
удорожания строительно-монтажных работ в размере - 1,15 - «Производство работ 
осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов» (согласно Приказа 
Минстроя от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 и.5).

При этом, соответствующие обоснования и пояснения о необходимости 
применения указанного коэффициента в представленных материалах отсутствует.

3. В представленной пояснительной записке к расчету размера платы не 
указана информация о примененных индексах изменения сметной стоимости 
строительства. Необходимо представить соответствующую информацию с указанием 
реквизитов документа Минстроя России.

4. В ЛСР стоимости строительства ВЛ необоснованно включены затраты на 
установку линейного разъединителя 10 кВ.

Согласно Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение, указанные расходы учитываются в 
стандартизированной тарифной ставке на покрытия расходов сетевой организации по 
строительству пунктов секционирования, в связи с чем, подлежат исключению из 
стоимости строительства ВЛ.

Указанные выше замечания Обществом были частично устранены, и 
представлены скорректированные расчеты стоимости строительства ВЛ.

На основании руководящих документов в области строительства и 
разъяснений ФАС России в стоимости строительства ВЛ Экспертом учтены также 
расходы по статьям, учитываемых в ССР стоимости строительства:

- производство работ в зимнее время - 0,3 % (Приказ Минстроя России от 
25.05.2021г.№325/пр);

- содержание службы заказчика - 2,19 % (Постановление Президиума ФАС 
России от 21.03.2022 № 2);

- проектные и изыскательские работы - 9,5 % (Приказ Минстроя №707/пр от 
01.10.2021 т.1.5 п.1).



Экспертом из ССР, как экономически необоснованные и не подтвержденные 
расходы, исключены:

- строительный контроль - 2,14 %;
- авторский надзор - 0,2 %;
- непредвиденные затраты - 3 %.

С учетом проведенных корректировок и представленных обосновывающих 
материалов, суммарные расходы на строительство ВЛ 10 кВ, сечением провода 70 
мм2 включительно, протяженностью 1 км составят - 1 701 628,59 руб./км, без НДС
(в ценах 1 кв. 2023 года).

По 2-му вопросу слушали доклад Ибрагимова Р.Ш.
Ибрагимов Р.Ш.: Озвучил представленные предложения в рамках 

установления тарифов за технологическое присоединение к электрическим сетям АО 
«Чеченэнерго» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Империя», объект - 
многоквартирный жилой комплекс со встроенным торгово-офисными помещениями 
и подземный авто паркингом.

АО «Чеченэнерго» представлены следующие материалы и расчеты:
- заявка на ТП ЭПУ за технологическое присоединение к электрическим сетям 

Заявителя:
- Технические условия;
- калькуляция затрат;
- расчет ставки за ТП;
- сводный и локально-сметные расчеты;
- коммерческие предложения поставщиков оборудования и др.
Технические характеристики ЭПУ Заявителя:
Максимальная мощность присоединяемых ЭПУ - 1,9 МВт.
Количество точек присоединения - 2.
Уровень напряжения в точке присоединения - 10 кВ.
Категория надежности электроснабжения - 2.
Представленные материалы включают расходы на выполнение мероприятий, 

связанных с обеспечением средствами коммерческого учета э/энергии (мощности) на 
уровне напряжения 10 кВ.

Мероприятия включают расходы ТСО на установку пункта коммерческого 
учета э/энергии и мощности на границе раздела балансовой принадлежности сторон, 
предусматривающие стоимость строительно-монтажных работ, стоимость 
оборудования и материалов, и других сопутствующих затрат.

Согласно представленному комплексу работ, АО «Чеченэнерго» планируется 
установка прибора коммерческого учета э/энергии на границе раздела балансовой 
принадлежности сторон -на объекте заявителя.

Состав стоимости монтируемого прибора учета не входит стоимость иного 
оборудования, являющееся неотъемлемой частью системы коммерческого учета - это 
измерительное оборудование ТТ и TH.

Данное оборудование включена в состав монтируемой ТП 10 кВ Заявителя.
Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам, расходы на 

обеспечение средствами коммерческого учета составляют - 40 523,93 руб. без НДС.
Указанная сумма включает в себя расходы на установку прибора 

коммерческого учета э/энергии и мощности на границе раздела балансовой 
принадлежности сторон, предусматривающие стоимость строительно-монтажных 
работ, стоимость оборудования и материалов, и других сопутствующих затрат.



Экспертом, на основании действующего законодательства норм и нормативов, 
а также представленных обосновывающих материалов, произведен корректный 
расчет стандартизированных ставок тарифов.

Согласно представленным АО «Чеченэнерго» расчетам (сводный и локально 
сметный расчеты) наибольшую долю в расходах занимает стоимость Прибора учета 
10 кВ (без ТТиТН).

У АО «Чеченэнерго» отсутствуют фактические данные о расходах на установку 
ПКУ 10 кВ, в связи с тем, что не выполнялись данные работы.

Для обоснования стоимости оборудования АО «Чеченэнерго» представлен 
конъюнктурный анализ цен поставщиков соответствующего Прибора коммерческого 
учета по следующим поставщикам:

- ООО «Максимус», прайс - 33 350,0 руб. с НДС;
- ООО «Диарт», прайс - 22 411,20 руб. с НДС;
АО «Чеченэнерго» в расчетах учтена стоимость оборудования по 

Коммерческому предложению от ООО «Диарат» в размере - 22 411,20 руб. с НДС.
Для обоснования стоимости прибора коммерческого учета 10 кВ экспертом 

проведен анализ рыночных цен поставщиков электрооборудования, в том числе 
посредством сети Интернет. В результате установлено, что учтенная в расчетах 
стоимость оборудования АО «Чеченэнерго» не завышена.

При этом, в представленном сводно сметном расчете включены 
необоснованные расходы, а именно: временные здания и сооружения, прочие работы 
и затраты, содержание службы заказчика, строительный контроль, публичный 
ценовой аудит, проектные и изыскательские работы, непредвиденные затраты. 
Указанные и стоимости по установке ПКУ исключены из стоимости.

С учетом проведенных материалов, стандартизированная тарифная ставка на 
обеспечение средствами коммерческого учета э/энергии (мощности) С8 на уровне 
напряжения 10 кВ - трехфазные прямого включения (II.8.2.1) составит-34 135,25 руб. 
без НДС.

Сангариев Н.А.: В целях объективного и всестороннего рассмотрения вопроса 
установления размера платы, Комитетом проводились согласительные совещания с 
АО «Чеченэнерго», запрашивались необходимые обосновывающие материалы.

Необоснованное включение тех или иных затрат в размер платы за 
технологическое присоединение является недопустимой.

Тагиров Ш.М.: Озвучил письменную позицию Ассоциации «НП Совет рынка» 
Провоторовой К.А. по вопросу повестки: «По вопросу о внесении изменений в решение 
Правления Государственного комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 22 
ноября 2022 г. № 136-э «Об установлении стандартизированных тарифных ставок 
платы за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Чеченской Республики» голосую «За».

Предложили:
После обмена мнениями в прениях, поставить на голосование вопрос:
о внесении изменений в решение Правления Государственного комитета цен и 

тарифов Чеченской Республики от 22 ноября 2022 г. № 136-э «Об установлении тарифов 
за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Чеченской Республики».

Голосовали:
«За»- 6 человек,



«Против» - нет,
«Воздержавшиеся» - нет.
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004 г. № 861, Правление Государственного комитета цен и тарифов Чеченской 
Республики решило:

внести изменения в решение Правления Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 22 ноября 2022 г. № 136-э «Об установлении тарифов 
за технологическое присоединение заявителей к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Чеченской Республики», изложив приложение № 2 и № 5 в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Правления Государственного 

комитета цен и тарифов Чеченской Республики 
от « 22 » ноября 2022 г. № 136-э 

Стандартизированные тарифные ставки на технологическое 
присоединение заявителей, к распределительным электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Чеченской Республики, 
на покрытие расходов по строительству воздушных линий электропередач 

(C2,i, без учета НДС)
№ 
п/п Обозначение Наименование Единица 

измерения Ставка платы

1

„ 27,5-60 кВ
С 2.2.2.3.2.1.1

воздушные линии на 
металлических опорах, за 

исключением 
многогранных, 

неизолированным 
сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 
до 100 квадратных мм 

включительно 
одно цепные

рублей/км

16 793 586,65

ПОкВивыше
2.2.2.3.2.1.1 -

2

0,4 кВ и ниже 
С 2.3.1.4.1.1 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированным 

алюминиевым проводом 
сечением до 50 
квадратных мм 
включительно 
одноцепные

рублей/км

1 390 884,98

„ 1-20 кВ
С 2.3.1.4.1.1 1 163 365,65

„ Т15-(Л кВ 
с 2.3.1.4.1.1 -

110 кВ и выше
С 2.3.1.4.1.1 -

3

0,4 кВ и ниже
С 2.3.1.4.2.1 воздушные линии на 

железобетонных опорах 
изолированным 

алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100

рублей/км

-
„ 1-20 кВ
с 2.3.1.4.2.1 1 701 628,59

„ 27,5-60 кВ
С 2.3.1.4.2.1 -



110 кВ и выше
2.3.1.4.2.1

квадратных мм 
включительно 
одноцепные

-

4

0,4 кВ и ниже
С 2.3.2.3.1.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

неизолированным 
сталеалюминиевым 

проводом сечением до 50 
квадратных мм 
включительно 
одноцепные

рублей/км

-

„ 1-20 кВ
<- 2.3.2.3.1.1 -

„ 27,5-60 кВ
<- 2.3.2.3.1.1 1 917 998,00

110 кВ и выше
С 2.3.2.3.1.1 -

5

0,4 кВ п ниже
С 2.3.2.3.2.1

воздушные линии на 
железобетонных опорах 

неизолированным 
сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 
до 100 квадратных мм 

включительно 
одноцепные

рублей/км

-
1-20 кВ

С 2.3.2.3.2.1 1 832 215,66
„ 27,5-60 кВ

<- 2.3.2.3.2.1 -

110 кВ и выше
С 2.3.2.3.2.1 -

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к решению Правления Государственного 

комитета цен и тарифов Чеченской Республики 
от « 22 » ноября 2022 г. № 136-э

Стандартизированные тарифные ставки на технологическое присоединение 
заявителей к распределительным электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Чеченской Республики, на покрытие расходов на обеспечение средствами 
коммерческого учета электрической энергии (мощности) 

(C8,i, без учета НДС)

№ 
п/п Обозначение Наименование Единица 

измерения Ставки платы

1
,, 0,4 кВ и ниже
С 8.1.1

средства коммерческого учета 
электрической энергии 

(мощности) однофазные 
прямого включения

рублей за 
точку учета 18 171,40

2
0,4 кВ и ниже

С 8.2.1
средства коммерческого учета 

электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

прямого включения

рублей за 
точку учета 31 150,98

3
„ 1-20 кВ

8.2.1

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

прямого включения

рублей за 
точку учета 34 135,25

4
0,4 кВ и ниже

С 8.2.2

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 

полукосвенного включения

рублей за 
точку учета 35 044,85



5
„ 1-10 кВ
<-8.2.3

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 
косвенного включения

рублей за 
точку учета 670 972.63

6
35 кВ

<-8.2.3

средства коммерческого учета 
электрической энергии 
(мощности) трехфазные 
косвенного включения

рублей за 
точку учета 1 521 689,91

».

Председатель

Заместитель председателя

Начальник отдела

Начальник отдела

Начальник отдела

Секретарь Правления


